EXTRAITS DUE

A] P1-1 : Conditions de mise en ceuvre
1.1 Tolérances générales requises

Niveau fini : <= 5 mm,
Horizontalité : 3 mm maxi sur une surface de 5mx 5 m,
Planéité : < 2 mm sous la régle de 2 metres,
Désafleur entre 2 dalles adjacentes : <1 mm,
Ossature entretoisée pour une hauteur finie = 500 mm,
Le plancher doit &tre congu pour permetire la dépose des dalles,

Pour la mise a la terre, un réseau de tresse de cuivre reliant un certain nombre de vérins entre eux, doit étre
réalisé.

Des précisions concernant les résistances électriques et acoustiques sont données également.
1.2 Les revétements
Textiles : les revétements en classe 3 ou 4 {selon NF EN 1470) sont admis,
Résilients : les revétements classe 32 (selon la norme NF EN 685) sont admis,
Les décors : doivent &tre interchangeables, ne présenter ni raccord ni centrage,

Les dalles plombantes amovibles (DPA) : doivent respecter les DTU 33.1 et 53.2.












